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Schemat technologiczny
podłączenia pompy ciepła

 pompa ciepła aroTHERM plus VWL 35/6A+moduł hydrauliczny MEH97/6

+zasobnik buforowy VP RW 45 + stertownik pogodowy VRC700

Inwestor: Urząd Gminy Bartoszyce;
Pl. Zwycięstwa 2; 11-200 Bartoszyce

Rys. Nr 1
Schemat
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NADZORY Andrzej Kabała
Ul. Grabowskiego 6/12, 11-100 Lidzbark Warmiński

Nazwa:

DN32

DN32

DN25

DN25

DN25

DN25

Pompa ciepła
aroTHERM plus VWL 35/6A

Moduł hydrauliczny
MEH97/6

Zasobnik buforowy
VP RW45

Sterownik pogodowy
VRC700 z modułem internetowym

Zawór bezpieczeństwa
DN15, 3 bar

Naczynie wzbiorcze
Reflex lub wg producenta


