
INFORMACJA O ZMIANIE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYCENY ODDYMIANIA 
KLATKI SCHODOWEJ 

   

Dotyczy: Zmiany sposobu uzytkowania budynku po byłej strażnicy Straży Granicznej na
    budynek z przeznaczeniem na usługi publiczne – przedszkole gminne oraz budowa
    placu zabaw posadowionego na działce nr 25 przy ul. Bema 20 w Bartoszycach

W załączniku do SIWZ Projekt Budowlano – Wykonawczy „Instalacje elektryczne wewnętrzne” 
rysunek E-4 przedstawia schemat oddymiania klatki schodowej, a przedmiar dla robót zawartych w 
tym projekcie w dziale 4 zawiera zakres prac koniecznych do wykonania tej instalacji.
Do  SIWZ  jako  załącznik  dołączony  jest  odrębny  Projekt  Wykonawczy  „Oddymianie  klatki 
schodowej” oraz przedmiar dla tego zakresu robót.

W związku z tym, że ww. zakres robót występuje dwukrotnie Zamawiający informuje, że odstępuje 
od wykonania zakresu objętego Projektem Budowlano – Wykonawczym „Instalacje  elektryczne 
wewnętrzne”  i  wymaga  wyceny sporządzonej  wg Projektu Wykonawczego „Oddymianie  klatki 
schodowej” oraz przedmiaru dla tego zakresu robót. 
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