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Bartoszyce, 2021-07-21 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Numer sprawy: IB.271.9.2021.  
 
Nazwa zadania: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ  SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W ŁABĘDNIKU W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
W ŁABĘDNIKU” – Etap II 
 
 
W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań: 
 
W dokumentacji przetargowej odnośnie urządzenia tłocznia ścieków P2 opisane jest urządzenie jednego 
dostępnego na rynku polskim producenta. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne 
spełniające parametry techniczne wskazane w przetargu dostępne do doboru tłoczni ? 
 
 
1. W projekcie budowlanym  (wyciąg 2021) w pkt 20.2 Zasada działania tłoczni, na 

stronie 19 i w projekcie wykonawczym (wyciąg 2021) pkt 10.7.2 Zasada działania 
tłoczni, na stronie 14, oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
(STWIOR  2016) w części ST – 08 Tłocznie ścieków w pkt 2 Wymagania dotyczące 
materiałów, w akapicie Zastosowane urządzenia winny spełniać następujące 
wymagania na stronie 125, projektant zawarł informacje  „Nie dopuszcza się 
separatorów ze stałymi elementami cedzącymi, pozostającymi stale w świetle 
przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.)” 

2. W projekcie wykonawczym  (wyciąg 2021) w pkt 22 Równoważność rozwiązań, na 
stronie 37. projektant zapisał co do równoważności rozwiązań. ”W celu zapewnienia 
zgodności projektu jako przedmiotu zamówienia z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w sytuacji jeżeli w projekcie zawarte informacje w zakresie: 
przyjętych technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów i 
urządzeń, ponadto użytych określeń, nazw lub parametrów materiałów i urządzeń 
wskazywałyby na określonego producenta, wykonawcę lub dostawcę stwierdza się, 
że w tych przypadkach dopuszcza się (po udokumentowaniu) stosowanie technologii, 
rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych innych producentów, dostawców i 
wykonawców o parametrach nie gorszych od projektowanych.” 



3. Mając powyższe na uwadze Zamawiający dopuszcza (po udokumentowaniu) 
odnośnie urządzenia tłocznia ścieków P2, rozwiązania w zakresie stosowania 
technologii, rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych innych producentów, 
dostawców i wykonawców o parametrach nie gorszych od projektowanych. Z 
zastrzeżeniem zastosowania separatorów ze stałymi elementami cedzącymi, 
pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.) 
jako niespełniających warunku równoważności.  

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w załączeniu do niniejszych wyjaśnień 
zamieszcza dodatkowy załącznik Nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia - 
Wykaz oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych. Niewypełnienie tabeli lub 
niezałączenie jej do oferty traktowane będzie, jako deklaracja Wykonawcy wbudowania 
urządzeń i materiałów zawartych w dokumentacji. W przypadku zaoferowania rozwiązań 
równoważnych załącznik wymieniony powyżej tj. Nr 7 składany jest przez Wykonawcę 
wraz z ofertą. 

 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 286 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje 
jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 03 sierpień 2021 r. 
do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:00. Pozostałe ustalenia 
dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający 
może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego 
postępowania.  
 
 

Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha 

 
_____________________________ 

Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 8 do SWZ 

Nr sprawy: IB.271.9.2021 
 
Zamówienie publiczne na roboty budowlane pn.  

 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ  SIECI WODOCIĄGOWEJ   

W ŁABĘDNIKU W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI  
PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁABĘDNIKU” – Etap II 

 
WYKAZ OFEROWANYCH MATERIAŁÓW i URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH 

 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
 
Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................................  
 
 
Adres wykonawcy  ...................................................................................................................................  
 
 
Miejscowość ................................................ Data   ................................................................................  

 
 

Lp. Nazwa materiału/urządzenia 
wg dokumentacji projektowej 
lub STWIORB 

Cechy równoważności 
materiału/urządzenia opisane 
w dokumentacji projektowej i 
STWIORB 

Nazwa, producent 
oferowanego 
materiału/urządzenia 

Dokument 
potwierdzający 
spełnienie warunków 
równoważności 
oferowanego 
materiału/urządzenia 
min. (typ, rodzaj, 
materiał, numer 
katalogowy, atest PZH, 
deklaracja zgodności 
producenta/aprobata 
techniczna, karta 
katalogowa 
producenta) 

1 Nazwa materiału/urządzenia 
wg  dokumentacji projektowej 
lub STWIORB 

• minimalne parametry 
określone dokumentacji 
projektowej 
lub STWIORB 

  

2     

3     

4     

5     

6     



7     

8     

 W przypadku odstępstw od projektów budowlanego i wykonawczego oraz STWIORB  lub 
propozycji innych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany  jest wypełnić powyższą 
tabelę. Koniecznym jest podanie nazwy producenta oferowanego materiału lub urządzenia, 
precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych 
dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja właściwości użytkowych, karta katalogowa 
producenta, karta techniczna zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz 
z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Brak charakterystyki 
technicznej i technologicznej zamienników oferowanych przez wykonawcę uniemożliwi 
Zamawiającemu ocenę równoważności i zgodnie z wymogami Zamawiającego spowoduje 
odrzucenie oferty. Tabelę należy wypełnić tylko w przypadku ujęcia w ofercie materiałów i 
urządzeń równoważnych w stosunku do podanych w dokumentacji. Niewypełnienie tabeli lub 
niezałączenie jej do oferty traktowane będzie, jako deklaracja Wykonawcy wbudowania 
urządzeń i materiałów zawartych w dokumentacji.  
 Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i 
materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 
zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub 
wyższych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych.  

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 99 i art. 16 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze 
zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 
Zamawiającego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego 
samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. 
Wszelkie konieczne obliczenia, analizy i symulacje materiałów i urządzeń równoważnych 
obciążają Wykonawcę. Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą spowodować 
zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji 
projektowej.  
 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
 


